Leitung: Dr. rer. nat. Stefan Schild

1
AGES IMED Graz, Zentr. f. lebensmittelbed. Infektionskrankheiten
BeethovenstraBe 6, 8010 Graz AGE S
|
GUTACHTEN

AuftragsgemaB wurden im Rahmen der Inspektion die Probenahme und die Untersuchung geméaB Verordnung iber
die Qualitat von Wasser fir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung) BGBL. Il Nr. 304/2001 idgF. bei
folgenden Probenahmestellen durchgefihrt:

25124095-001, P3 UV-Station Stampferhaltquelle vor dem UV-Gerét (routineméaBige Kontrolle)

25124095-002, P4 UV-Station Stampferhaltquelle nach dem UV-Gerét (Mindestuntersuchung)

25124095-003, P1 UV-Station Kochalm vor dem UV-Gerat (routinemaBige Kontrolle)

25124095-004, P2 UV-Station Kochalm nach dem UV-Gerat (Mindestuntersuchung)

25124095-005, P9 Netz Feriensiedlung Sonnenalm (routinemaBige Kontrolle)

Die Beprobungen wurden gemaB Bescheid GZ: FA13A-33.10-332/2009-11 vom 03.12.2009 vorgenommen und
entsprechen dem durchzufiihrenden Wasseruntersuchungsprogramm.

Beurteilung:

Das abgegebene Wasser der Anlage entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den
geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Anmerkung:
Der Abweichung bei der UV-Durchlassigkeit (UVD Labor/UVD vor Ort) solite nachgegangen werden.

Der Bericht wird an das Wasserinformationssystem des Landes Steiermark (WIS) Gbermittelt.
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Inspektionsstelle des Geschaftsfeldes Offentliche Gesundheit, ID: 0406

<

Marktgemeinde Bad Mitterndorf Datum: 02.10.2025
Rene Ziller Kontakt: Ing. Silke Konrath, MSc
Bad Mitterndorf 59 Tel.: +43(0)S 0555 61241
8983 Bad Mitterndorf Fax: +.43 50 555 61208
E-Mail: silke.konrath@ages.at
Dok. Nr.: D-20842247
INSPEKTIONSBERICHT
iiber eine Inspektion gem. BNORM M 5874 im Rah der Trink verordnung / OLMB Kapitel B1 in der jeweils giiltigen Fassung

Der Inspektionsbericht umfasst Ortshefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-auftriige der gegensténdlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionshericht darf nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefugt
werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 25124096

Kunde/Auftraggeber: Marktgemeinde Bad Mitterndorf, Giinter Pliem

Kundennummer: 6203371

Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)

Inspiziertes Objekt: Wasserversorgung Ortsteil Tauplitz

Anlagen-Id: M10775851

Leiterin der Inspektion: Ing. Silke Konrath, MSc

Rechnungsempfanger: Marktgemeinde Bad Mitterndorf, Bad Mitterndorf 59, 8983 Bad Mitterndorf
Inspektionsbericht ergeht an: Marktgemeinde Bad Mitterndorf, Rene Zilier

Marktgemeinde Bad Mitterndorf, Giinter Pliem
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Leitung: Dr. rer. nat. Stefan Schild
ORTSBEFUND KO p

Parameter Ergebnis N| K
Wasserversorgung im Ortsteil Tauplitz der Markigemeinde Bad

Bezeichnung der WVA Mitterndorf, A-8982 Bad Mitterndorf !

Inspektionstermin 17.09.2025 1

Durchgefiihrt von AGES (Ing. Konrath Silke, MSc/IMED Graz) 1

letzter Lokalaugenschein Auftrag 25069592 vom 26.05.2025 (Datum der Probennahme) ]
Auftrag 24121759 vom 19.09.2024 (Datum der Probennahme)

Voruntersuchungen Auftrag 25069592 (Ausstellungsdatum 11.06.2024) 1
Auftrag 24121759 (Ausstellungsdatum 10.06.2025)

Verteilte Wassermenge > 100 bis <= 1 000 m*/Tag 1

Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 1
Bei der gegenstandlichen Untersuchung wurden im Zuge des
Lokalaugenscheins folgende Anlagenteile inspiziert:

Begutachtetes Objekt - Bohrbrunnen | im Brunnenhaus 1
- Bohrbrunnen Il (neu)
- Hochbehalter (HB)

Das gesamte Ortsnetz im Ortsbereich Tauplitz wird seit August
2004 mit dem Wasser des Tiefbrunnen I (erbaut 2003;
Bohrbrunnen, Gesamttiefe: 57 m) und seit 2024 zusatzlich Giber den
Tiefbrunnen H (erbaut 2023/24; Bohrbrunnen, Gesamttiefe ~80 m)
gespeist. Beide Brunnen liegen in der sogenannten "Furter Au".
Brunnen | (im Brunnenhaus):
Lt. Bescheid ist eine Entnahme von 5 I/sec genehmigt.
Unterwasserpumpe in 12 bis 15 m Tiefe,
Brunnen Ii:
Forderleistung von 80 m?/d, 100 m westlich vom bestehenden
Brunnenhaus des Brunnen | situiert.

Uber eine DN 140 Druckleitung wird das Mischwasser beider
Brunnen zum ca. 2 km entfernten, 2004 errichteten Hochbehdlter
zu 250 m? (2 betonierte Kammern zu & 125 m® Nutzinhalt)
gefdrdert.

Beschreibung der Anlage

Von der Wasserversorgungsanlage im Ortsbereich Tauplitz werden
rd. 600 Personen taglich versorgt. Zu Saisonzeiten aufgrund des
Tourismus wesentlich mehr, somit betrégt die taglich abgegebene
Wassermenge It. Protokoll > 200 m®,

Die vormals bestehenden Wassergewinnungsstellen
(Wassertalquelle, Krahsteinquelle | und Hl) werden teilweise noch zu
Nutzwasserzwecken verwendet, sind aber vom
Trinkwasserversorgungsnetz getrennt. Gem. Protokol! soll die sog.
"Sagtiimpelquelle" als Vorhaltung zur Notwasserversorgung
weiterhin aufrechterhalten werden.

Aufbereitung des Trinkwassers Es wird keine Aufbereitungsanlage betrieben. 1
Weitere Daten zur Wasserversorgungsanlage

Feststellungen/Auffilligkeiten zum gegensténdlichen
Untersuchungszeitpunkt:
- zum Zeitpunkt der Probenahme nur das Wasser von Brunnen | ins

Osterreichische Agentur firr Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z ‘
BAWAG P.S.K. 1 IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Auftrag: 25124096 Dok. Nr. D-20842247 2von 15



AGES IMED Graz, Zentr. f. lebensmittelbed. Infektionskrankheiten

KOPIEAGES|

BeethovenstraBe 6, 8010 Graz
Leitung: Dr. rer. nat. Stefan Schild

Parameter

Ergebnis

Netz gespeist

- beim Brunnen Il wurde fiir die Probenahme in Betrieb genommen
- grundsitzlich werden die beiden Brunnen It. Angabe taglich
alternierend betrieben

Lt. Angabe wurden keine technischen oder situativen Anderungen
bei der Anlage gegeniiber der Voruntersuchung vorgenommen. Im
Rahmen des durchgefiihrten Lokalaugenscheins konnten bei den
inspizierten Anlagenteilen keine augenscheinlichen Mangel
festgestellt werden.

Bereits in den Vorbefunden angefiihrte Manahmen:

2014, Einbau neue Forderpumpe Bohrbrunnen | "Pumpstation
Furter Au"

2017, Bauarbeiten im "Ortsteil Greith" abgeschlossen (ca. 300 m
DN125 PE-Leitung)

2021, Erneuerungen Hauptleitungsnetz (ca. 700 m, DN 125
ibergehend in DN80)

2022:

- KW 20, Wasserrechtsverhandlung zur Bohrung eines weiteren
Tiefbrunnens (angestrebte Tiefe von ~ 80 m mit einer
Forderleistung von 80 m?/d), 100 m westlich vom bestehenden
Brunnenhaus situiert (die Probebohrung und der Pumpversuch
wurden zuvor abgeschlossen)

- die Bohrungsarbeiten fiir den neuen Versorgungsbrunnen
wurden abgeschlossen (derzeit Freipumpen der Brunnenanlage)
06/2023:

- durchgehende Spilungen mit einer Steigerung des Durchflusses/
Forderleistung des neuen Brunnen |l
2024:

1. Halbjahr, Mindestuntersuchung beim Brunnen ||

Witterungsverhaltnisse

Ortliche Wetterverhéltnisse am
Probenahmetag

bewdlkt, AuBenlufttemperatur 12 bis 16°C

Wetterperiode

wechselhaft mit Schonwettertagen

Kommentar (Verwendetes Untersuchungsverfahren):

1)  Lokalaugenschein/inspektion einer Wasserversorgungsanlage
Ext.Norm: ONORM M5874:2009; EN ISO 19458:2006; I1SO 5667-5:2006

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
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PRUFBERICHT

Dieser Prifbericht einschlieBlich der enthaltenen Priifergebnisse gilt ausschlieBlich fir den/die vorliegenden Prifgegenstand/-gegensténde und den
Umfang der durchgefihrten Untersuchungen. Auf Probenahme, Lagerung und Transport bis zur Ubergabe an die AGES hatte die Priifstelle keinen
Einfluss, sofern die Probenahme nicht durch die AGES erfolgte und nachstehend dokumentiert ist. Die Messunsicherheit, die sich aus der Probenahme
ergibt, ist nicht in der erweiterten Messunsicherheit (sofern angegeben) beriicksichtigt, sofern nicht ausdriicklich anders angegeben. Dieser Priifbericht
darf grundsitzlich nur im Gesamten vervielfiltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veroffentlicht werden, weiters darf nichts
hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 25124096-001
Externe Probenkennung: T25-00738.6/ KO KO P i |

Probe eingelangt am: 17.09.2025

Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Ortsteil Tauplitz

Anlagen-ld: M10775851

Probenahmestelle: Bohrbrunnen/Pumpstation Furter Au, Beprobungshahn im Pumphaus,
Probenahmestelle "P1"

Probestellen-Nr.: TW 01

Untersuchung von-bis: 17.09.2025 - 02.10.2025

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
MESSUNGEN VOR ORT

Wassertemperatur 8,7grdC 2
pH Wert (vor Ort) 7.9 2
Leitfahigkeit (vor Ort) 365 pS/cm 2
Aussehen ohne Besonderheiten 3
Geruch geruchlos 3
Geschmack ohne Besonderheiten 3
Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang Il\(;|g=F Mindestuntersuchung gemaB Anhang Il Teil A Z 2.3 TWV 2001 4
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Saurekapazitat bis pH 4,3 4,2 mmol/| 11
Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien

www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z ; )

BAWAG P.SK. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
Auftrag: 25124096 Dok. Nr.: D-20842247 4von 15



AGES IMED Graz, Zentr. . lebensmittelbed.
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Infektionskrankheiten

AGES

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
MIKROBIOLOGISCHER BEFUND

kolorliebildende Einheiten bei 22°C 0 max. 100 KBE/m! 5
Bebritungstemperatur

koloqiebildende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/ml 6
Bebriitungstemperatur

Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 7
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 8
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 9
CHEMISCHER BEFUND

Gesamtharte 12,1 °dH 10
Gesamtharte 2,15 mmol/I 10
Carbonathérte 11,7 °dH 11
Natrium (Na) 35 max. 200,0 mg/1 10
Kalium (K) <1,00 _mg/l 10
Magnesium (Mag) 13,0 mg/l 10
Calcium (Ca) 64,8 ma/l 10
Chloerid (Cl-) 3,6 max. 200 mg/l 12
Sulfat 74 max. 250 mg/I 12
Nitrat 2,5 max. 50 ma/l 12
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/l 10
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/I 10
Ammonium <0,040 max. 0,50 ma/I 13
Nitrit <0,020 max. 0,10 my/I 14
g:ﬁfn(srlg:f};)t ausblasbarer organischer <0,30 mg/! 15

Allféillig verwendete Abkiirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert")
PW ... Parameterwert ("Grenzwert")

n.a. ... nicht auswertbar

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze={Wert])

N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

x ... Verfahren nicht akkreditiert
K ... Kommentar

KOP
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Probenummer: 25124096-002

Externe Probenkennung: T25-00738.7/ KO
Probe eingelangt am: 17.09.2025
Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Ortsteil Tauplitz

Anlagen-Id: M3270189R0

Probenahmestelle: Bohrbrunnen 1/ Furter Au, Beprobungshahn im Brunnenvorschacht
Probestellen-Nr.: TW 19

Untersuchung von-bis: 17.09.2025 - 26.09.2025

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K

MESSUNGEN VOR ORT
Wassertemperatur 86grd C

pH Wert (vor Ort) 7.6

Leitfahigkeit (vor Ort) 386 uS/cm

Aussehen ohne Besonderheiten
Geruch geruchlos
Geschmack ohne Besonderheiten

ww WM

Probenbeschreibung:

Parameter Ergebnis N| K

R = RoutineméBige Kontrolle gemaf Anhang Il Teil AZ 2.1 TWV
2001 idgF

Untersuchungsumfang

Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K

MIKROBIOLOGISCHER BEFUND
koloniebildende Einheiten bei 22°C
Bebritungstemperatur
koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebritungstemperatur

Escherichia coli

Coliforme Bakterien

Intestinale Enterokokken

9 max. 100 KBE/ml 5

max. 20 KBE/mi

max. 0 KBE/100ml
max. 0 KBE/100ml
max. 0 KBE/100ml

oo ©
W~ O

Allfallig verwendete Abkiirzungen:

PW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW ... Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wertl... nicht bestimmbar {unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar
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Probenummer: 25124096-003

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-id:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T25-00738.8/ KO

17.09.2025

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

Wasserversorgung Ortsteil Tauplitz

M10775854

AGES

Neuer Hochbehilter, Beprobungshahn beim Behilterauslauf,

Probenahmestelle "P2"
TW 02

17.09.2025 - 02.10.2025

Parameter

Ergebnis

MESSUNGEN VOR ORT

Wassertemperatur

119 grd C

pH Wert (vor Ort)

7,6

Leitfahigkeit (vor Ort)

393 pS/em

Aussehen

ohne Besonderheiten

Geruch

geruchlos

Geschmack

ohne Besonderheiten

W W (W (oo

Probenbeschreibung:

Parameter

Ergebnis

Untersuchungsumfang

M = Mindestuntersuchung gemaB Anhang Il Teil AZ 2.3 TWV 2001

idgF

Priifergebnisse:

Parameter

Ergebnis

IPW

PW

Einheit

Siurekapazitat bis pH 4,3

43

mmol/|

MIKROBIOLOGISCHER BEFUND

koloniebildende Einheiten bei 22°C
Bebriitungstemperatur

max. 100

KBE/ml

koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebriitungstemperatur

max. 20

KBE/ml

Escherichia coli

max. 0

KBE/100ml

Coliforme Bakterien

max. {0

KBE/100ml

Intestinale Enterokokken

oSO O

max. 0

KBE/100ml

Wi (N| O

CHEMISCHER BEFUND

Gesamtharte

11,9

°dH

10
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Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Gesamtharte 2,13 mmol/| 10
Carbonathirte 11,9 °dH 11
Natrium (Na) 8,9 max. 200,0 mg/I 10
Kalium (K) <1,00 mg/I 10
Magnesium (Mg) 14,0 mg/I 10
Calcium (Ca) 62,1 mg/I 10
Chlorid (Cl-) 73 max. 200 mag/| 12
Sulfat 10 max. 250 mg/I 12
Nitrat 1,8 max. 50 mg/| 12
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/I 10
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/| 10
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/| 13
Nitrit <0,020 max. 0,10 ma/I 14
E;’Sgn(srlgg ausblasbarer organischer <030 mg// 15
Allfdllig verwendete Abkiirzungen:

IPW ....... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. .. nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW ... Parameterwert ("Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

K ... Kommentar
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Probenummer: 25124096-004

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T25-00738.9/ KO
17.09.2025
Privatprobe
Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

nicht desinfiziertes Trinkwasser

laut Parameterliste

Wasserversorgung Ortsteil Tauplitz

M10775868

AGES

KOPjg

Netz Hausanschluss VOLKSSCHULE/KINDERGARTEN Tauplitz, 8982 Tauplitz
52, Hausnetz Kindergarten/Auslasshahn in der Kiiche, Probenahmestelle

"p3"
T™W 14

17.09.2025 - 02.10.2025

Parameter

Ergebnis

MESSUNGEN VOR ORT

Wassertemperatur

14,6 grd C

pH Wert (vor Ort)

76

Leitfahigkeit (vor Ort)

383 uS/cm

Aussehen

ohne Besonderheiten

Geruch

geruchlos

Geschmack

ohne Besonderheiten

ww WMo N

Probenbeschreibung:

Parameter

Ergebnis

Untersuchungsumfang

M = Mindestuntersuchung gemaB Anhang |l Teil A Z 2.3 TWV 2001

idgF

Priifergebnisse:

Parameter

Ergebnis

IPW

PW Einheit N| K

Siurekapazitat bis pH 4,3

4,5

mmol/I 11

MIKROBIOLOGISCHER BEFUND

koloniebildende Einheiten bei 22°C
Bebritungstemperatur

max. 100

KBE/ml 5

koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebriitungstemperatur

max. 20

KBE/ml

Escherichia coli

max. 0 KBE/100ml

Coliforme Bakterien

max. 0

KBE/100ml

Intestinale Enterokokken

Qoo ©

Wl |IN| O

max. 0 KBE/100mi

Osterreichische Agentur fur Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien

www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.SK. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605
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AGES IMED Graz, Zentr. f. lebensmittelbed.

BeethovenstraBBe 6, 8010 Graz
Leitung: Dr. rer. nat. Stefan Schild

Infektionskrankheiten

AGES

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N | K
CHEMISCHER BEFUND

Gesamtharte 12,5 °dH 10
Gesamthirte 2,22 mmol/I 10
Carbonatharte 12,5 °dH 1
Natrium (Na) 8,8 max. 200,0 mg/l 10
Kalium (K) <1,00 mg/I 10
Magnesium (Mg) 14,3 mg/l 10
Calcium (Ca) 65,5 mg/I 10
Chlorid (Cl-) 7.0 max. 200 mg/I 12
Sulfat 10 max. 250 mg/I 12
Nitrat 1,9 max. 50 mag/| 12
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/I 10
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/I 10
Ammonium <0,040 max. 0,50 mg/I| 13
Nitrit <0,020 max. 0,10 mg/I 14
E:ﬁgn(srlgfrg ausblasbarer organischer <030 mg/| 15

Allfallig verwendete Abkiirzungen:

PW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert")
PW ... Parameterwert ("Grenzwert")

n.a. .. nicht auswertbar

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

K ... Kommentar

Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien

www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z

BAWAG P.SK. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Auftrag: 25124096

Dok. Nr.: D-20842247

N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
x ... Verfahren nicht akkreditiert
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AGES IMED Graz, Zentr. f. lebensmittelbed. Infektionskrankheiten

BeethovenstraBe 6, 8010 Graz
Leitung: Dr. rer. nat. Stefan Schild

Probenummer: 25124096-005

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T25-00738.10/ KO

17.09.2025

Privatprobe

Trinkwasser

nicht desinfiziertes TW

nicht desinfiziertes Trinkwasser
laut Parameterliste

Wasserversorgung Ortsteil Tauplitz
M10775881

AGES

Versorgungsnetzteil-Siid/Hausanschluss, ENNSTALSIEDLUNG, 8982 Tauplitz
134, Auslasshahn beim Waschbecken im Stiegenhaus/Keller,

Probenahmestelle "P6"
TW 20

17.09.2025 - 26.09.2025 KO P .

Parameter Ergebnis N[ K
MESSUNGEN VOR ORT
Wassertemperatur 13,3 ard C 2
pH Wert (vor Ort) 7,6 2
Leitfahigkeit (vor Ort) 393 uS/cm 2
Aussehen ohne Besonderheiten 3
Geruch geruchlos 3
Geschmack ohne Besonderheiten 3
Probenbeschreibung:
Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang R= Rputlnemaﬁlge Kontrolle gemaB Anhang !l Teil AZ 2.1 TWV 4

2001 idgF
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N[l K
MIKROBIOLOGISCHER BEFUND
kolorlleblldende Einheiten bei 22°C 0 max. 100 KBE/ml 5
Bebritungstemperatur
kolor:nebnldende Einheiten bei 37°C 0 max. 20 KBE/m! 6
Bebriitungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 7
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 8
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100m| 9
Osterreichische Agentur fur Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien :
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z ! g
BAWAG P.SK. | IBAN: AT8S5 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Dok. Nr.: D-20842247 11 von 15
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BeethovenstraBe 6, 8010 Graz A_G I ' ; S
Leitung: Dr. rer. nat. Stefan Schild

|

Allfallig verwendete Abkirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert (“Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ... Parameterwert ("Grenzwert"} x ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert)... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K .. Kommentar

KOP|E

Osterreichische Agentur fir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH | SpargelfeldstraBe 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z :
BAWAG P.S.K_ | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Auftrag: 25124096 Dok. Nr.: D-20842247 12 von 15



AGES IMED Graz, Zentr. f. lebensmittelbed. Infektionskrankheiten

Beethovenstrale 6, 8010 Graz
Leitung: Dr. rer. nat. Stefan Schild

Probenummer: 25124096-006

Externe Probenkennung:
Probe eingelangt am:
Probenart:
Untersuchungsgegenstand:
Kategorie / Matrix:
Untersuchungsauftrag:
Untersuchungsumfang:

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung:
Anlagen-Id:
Probenahmestelle:

Probestellen-Nr.:

Untersuchung von-bis:

Probenahmeinformation:

T25-00738.11/ KO
17.09.2025
Privatprobe

laut Parameterliste

Wasserversorgung Ortsteil Tauplitz
M10775885

AGES

Trinkwasser
nicht desinfiziertes TW
nicht desinfiziertes Trinkwasser
|

Versorgungsnetzteil-West/Hausanschluss Hotel KULMHOF, 8982 Tauplitz
197, Auslasshahn in der Hausmeisterwohnung/Spiilbecken,

Probenahmestelle "P7"
TW 04

17.09.2025 - 26.09.2025

Parameter

Ergebnis

MESSUNGEN VOR ORT

Wassertemperatur

16,9 grd C

pH Wert (vor Ort)

7.6

Leitfahigkeit (vor Ort)

389 pS/cm

Aussehen

ohne Besonderheiten

Geruch

geruchlos

Geschmack

ohne Besonderheiten

W W W NN

Probenbeschreibung:

Parameter

Ergebnis

Untersuchungsumfang

R = RoutinemiBige Kontrolle gemaB Anhang [l Teil AZ 2.1 TWV

2001 idgF

Priifergebnisse:

Parameter

Ergebnis IPW PW

Einheit N| K

MIKROBIOLOGISCHER BEFUND

koloniebildende Einheiten bei 22°C
Bebriatungstemperatur

5 max. 100

KBE/ml 5

koloniebildende Einheiten bei 37°C
Bebritungstemperatur

max. 20

KBE/ml 6

Escherichia coli

max. 0

KBE/100mi 7

Coliforme Bakterien

max. 0

KBE/100ml

Intestinale Enterokokken

OO (O]

max. 0

KBE/100ml 9

Osterreichische Agentur fiir Gesundheit und Ernshrungssicherheit GmbH | Spargelfeldstrale 191 | A-1220 Wien
www.ages.at | Registergericht: Handelsgericht Wien | Firmenbuch:FN 223056z
BAWAG P.S.K. | IBAN: AT85 6000 0000 9605 1513 | BIC/SWIFT: BAWAATWW | UID:ATU 54088605

Auftrag: 25124096

Dok. Nr.: D-20842247
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AGES IMED Graz, Zentr. f. lebensmittelbed. Infektionskrankheiten
BeethovenstraBe 6, 8010 Graz AG I ' ; S
Leitung: Dr. rer. nat. Stefan Schild

]
Allfillig verwendete Abkiirzungen:
IPW ........ Indikatorparameterwert ("Richtwert”) n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ... Parameterwert {"Grenzwert") x ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert]... nicht bestimmbar {(unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar
Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):
2} Bestimmung des pH-Wertes potentiometrisch, der Leitfihigkeit bei 20° C konduktometrisch und der Temperatur mittels elektronischem Thermometer in wassrigen
Lésungen
Ext.Norm: ISO 10523:2012, EN 27888:1993, ONORM M 6616:1994
3)  Sensorische Untersuchung von Trinkwasser {Messung vor Ort}
Ext.Norm: ONORM M £620:2012
4} Untersuchungsumfang (Untersuchungsparameter) > T T
5}  Bestimmung von kultivierbaren Mikroorganismen in Wasser mittels Koloniezéhlverfahren
Ext.Norm: EN ISC 6222:1999, Dok.Code: 10643 &
6)  Bestimmung von kultivierbaren Mikroorganismen in Wasser mittels Koloniezéhlverfahren 5 -

Ext.Norm: EN 1SO 6222:1999, Dok.Code: 10643

7)  Bestimmung von Escherichia coli in Wasser mittels Mebranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN 1SO 9308-1:2014, Dok.Code: 10649

8) Bestimmung von coliformen Bakterien in Wasser mittels Mebranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 9308-1:2014, Dok.Code: 10649
9) Bestimmung von intestinalen Enterokokken in Wasser mittels Membranfiltrationsverfahren
Ext.Norm: EN ISO 7899-2:2000, Dok Code: 10639
10)  Bestimmung von ausgewihlten Elementen {Eisen, Mangan, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium, Aluminum) durch ICP-OES
Ext.Norm: EN I1SO 11885:2009-05, Dok.Code: 7498
Durchfithrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
11)  Bestimmung der Leitfahigkeit, des pH-Wertes, des Calciums und Magnesiumgehaltes, der Siurekapazitst pH 4,3 (Carbonathérte) und der Gesamthérte im Wasser mittels
Metrohm Titroprozessor
Ext.Norm: EN 27888:1993-09, EN ISO 10523:2012-02, DIN 38406-3:2002-03, DIN 38409-7:2005-12, DIN 38409-6:1986-01, Dok.Code: 19004
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
12)  Bestimmung von geldsten Anionen Chlorid, Fluorid, Nitrat und Sulfat mittels Flissigkeits-lonenchromatographie
Ext.Norm: EN 1SO 10304-1:2009-03, Dok.Code: 7518
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
13)  Bestimmung von Ammonium - Verfahren mittels FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN ISO 11732:2005-02, Dok.Code: 7551
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
14)  Bestimmung von Nitritstickstoff mit der FlieBanalytik (CFA) und spektrometrischer Detektion
Ext.Norm: EN ISO 13395:1996-07, Dok.Code: 7552
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, Linz
15) Bestimmung des gesamten organischen Kahlenstoffes (NPOC-Methode)
Ext.Norm: ONORM EN 1484:2019-04, Dok.Code: 7500
Durchfiihrendes Labor: Institut fiir Hydroanalytik Linz, tinz

Zeichnungsberechtigt:

Ing. Silke Konrath, MSceh. === Ende des Priifberichts -----
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AGES IMED Graz, Zentr. f. lebensmittelbed. Infektionskrankheiten
BeethovenstraBe 6, 8010 Graz AG I I / S
Leitung: Dr. rer. nat. Stefan Schild

|

GUTACHTEN

AuftragsgemaB wurden im Rahmen der Inspektion die Probenahme und die Untersuchung gemaR Verordnung ber
die Qualitat von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung) BGBL. It Nr. 304/2001 idgF. bei
folgenden Probenahmestellen durchgefiihrt:

25124096-001, P1 Bohrbrunnen/Pumphaus Furter Au (Mindestuntersuchung)

25124096-002, Bohrbrunnen Il/ Furter Au, Beprobungshahn im Brunnenvorschacht (routineméaBige Kontrolle)
25124096-003, P2 Neuer Hochbehilter Tauplitz (routineméaBige Kontrolle)

25124096-004, P3 Netz Volksschule/Kindergarten Tauplitz (Mindestuntersuchung)

25124096-005, P6 Netz Versorgungsteil Siid/Ennstalsiedlung (routinemaBige Kontrolle)

25124096-006, P7 Netz Versorgungsteil West/Hotel Kulmhof (routinemaBige Kontrolle)

Die Beprobungen wurden gemaR Bescheid GZ: ABTO8GP-35704/2014-11 vom 27.10.2016 vorgenommen und
entsprechen dem durchzufiihrenden Wasseruntersuchungsprogramm mit dem Unterschied, dass zusétzlich der
Bohrbrunnen Il untersucht wurde.

Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden

lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Anmerkung: Der Bericht wird elektronisch an das Wasserinformationssystem (WIS) der Steiermark Ubermittelt.

Gutachterin: K C)

Ing. Silke Konrath, MSc
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